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zapotrzebowanie mocy cieplnej systemu c.o.

zapotrzebownie mocy ciepinej cwu.

T [h/rok]

CALKOWITA — 124 041 GJ/rok
Potrzeby CO — 90 505 GJ/rok

Potrzeby CWU — 31 536 GJ/rok

PRODUKCJA ROCZNA:

tz [C]

rok

124 041 GJ/rok

%

10 890 6,

Sezon grzewczy co+cwu — 113 151 GJ/rok
RAZEM —

Poza sezonem cwu —




